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1 Introduction

Le syndicat du SMIAEP de la région de Tournan en Brie est un Syndicat Mixte Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable, il dessert cing communes du centre est du département de la Seine et
Marne : Courquetaine, Gretz-Armainvilliers, Liverdy-en-Brie, Presles-en-Brie, Tournan-en-Brie.

Le syndicat dispose d'infrastructures de distribution d’eau permettant I'alimentation dans des
conditions acceptables des consemmateurs implantés sur son territoire.

Le SMIAEP de la région de Tournan exploite son service de I'eau potable sous forme d’affermage dans
le cadre d’une délégation de service publique confié a la société SUEZ, Ce contrat a pris effet le
09/03/2019 pour une duréde de 12 ans jusqu’au 09/03/2031.

Le présente rapport, complété du Rapport Annuel du Délégataire, constitue le Rapport sur le Prix et la
Qualités du Service {RPQS}. Le RPQS est un document produit tous les ans par chaque service d’eau et
d’assainissement pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour 'année
écoulée.

Cest un document public (dés lors qu’il a été validé par I'assemblée délibérante de la collectivité) qui
répond a une exigence de transparence interne (le service rend compte annuellement a sa collectivité
de tutelle et le maire ou le président présente ce rapport & son assemblée délibérante) mais également
a une exigence de transparence a 'usager, lequel peut le consulter & tous moments au siége de son
service,

Le RPQS a été créé par l'article 73 de la Loi n°95-10f du 2 février 1995 relative au renforcement de la
pratecticn de Penvironnement (dite « loi Barnier »}. Cet article a été supprimé au profit de Farticle
L2224-5 du Cede général des collectivités territoriales {CGCT). Le Décret n® 95-635 du 6 mai 1995 qui
précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit dans les articles D2224-1
a D2224-5 du CGCT. Il 2 été complété par le Décret n® 2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des
articles D2224-1 4 D2224-3 du CGCT) qui introduit les indicateurs de performance des services.

2 Analyse technigue

1 Modification du contrat

Le contrat de délégaticn de service public a été confié en mars 2019 3 la société SUEZ aprés 15 ans
d’affermage avec la société Lyonnaise des eaux.

2 Les caractéristigues du service
Quelgues caractéristiques fondamentales :

21020 habitants desservis estimés

* 6089 abonnés clients

e 1054497 m3 vendus

= B82,1%de rendement de réseau

* 100 % d'analyse d’eau bactériologiques conformes
¢ 125,2 km de canalisation

s 4 réservoirs sur tour d’'une capacité combinée de :

o En considérant que la moitié du stockage de la bdche de Gretz {1 200 m3} est dédiée
au réseau de distribution du SMIAEP et 'autre moitié au second trongon du réseau de
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Gros Transport (Brie Centrale}, on peut considérer que la capacité de stockage totale
dédiée au SMIAEP de Tournan-en-Brie est de 2690 m3.
* Une station de pompage
* 6174 branchements
* Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau : 112
®  Prix au m?sur la base de la facture 120 m*:
o 2,63 €TTCaGretz/Liverdy/Presles
o 3,14 €7TTC a Courguetaine
o 2,63 €TIC aTournan en Brie

3 Présentation du réseau

Le Syndicat Mixte Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Tournan-en-Brie dit le
SMIAEP est un syndicat mixte de Stockage, de Transport et de Distribution d’eau potable. Il fournit de
I'eau potable a ses 5 communes historiques sur son périmétre « Distribution » ainsi qu’a 18 communes
dites de la « Brie-Centrale » alimentées en eau via le réseau de gros transport du SMIAEP.

La compétence distribution de 'eau est gérée parle SMIAEP pour les 5 communes historiques suivantes :
Gretz-Armainvilliers, Tournan-en-Brie, Presles-en-Brie et Liverdy-en-Brie et Courquetaine. C'est sur ce
périmétre que porte le futur schéma directeur d’alimentation en eau potable du SMIAEP,

Les communes de Gretz-Armainvilliers et de Tournan-en-Brie sont membres de la communauté de
communes des Portes briardes qui a ce jour n’a pas pris la compétence de I'eau potable. Les communes
de Presles-en-Brie et Liverdy-en-Brie sont membres de la communauté de communes du Val briard qui
a ce jour n'a pas pris la compétence. La commune de Courquetaine est membre de la communauté de
communes Brie des rivieres et chateaux qui a pris la compétence. Quatre communes sont donc
adhérentes directes du syndicat et une commune, Courguetaine, est représentée par la communauté
de communes qui a pris la compétence.

Le SMIAEP exploite son service de distribution d’eau potable pour ses cing communes historiques sous
forme de concession de services dans le cadre d’une délégation de service publigue confiée 3 la société
SUEZ Eau France. Ce contrat a pris effet le 10/03/2019 pour une durée de 12 ans jusqu’au 09/03/203 1.

Le tableau ci-dessous présente les évolutions des velumes et indicateurs de performances entre 2018
et 2022 pour le SMIAEP ;

Volume AEG (m3)
Volume VEG {(m3}

Volume mis en distribution

Valume des pertes {m3)

Rendement

ILVNC

Longueur réseatl (km)

MNombre d'abonnes

Shli#[F
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Le SMIAEP ne produit pas d'eau. Son approvisionnement provient uniquement d’un achat d'eau
unigue situé au droit de la bache de Gretz-Armainvilliers,

Depuis 2019 une interconnexion est mise en service avec le Syndicat des Eaux de |a Brie-Boisée, des
volumes sont donc livrés en VEG {vente en gros) & partir de cette date.

Figure 1 Cortographie du territoire du SMIAEP

Le graphigue ci-dessous présente |'évolution des volumes d’AEG, des volumes mis en distribution et
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des volumes de VEG :

Evolution des volumes
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Les volumes mis en distribution avaient fortement augmenté entre 2019 et 2021 (+112 244 m?/an)
soit une augmentation de 8,5%. Depuis 2022 un important effort de recherche de fuite a été mis en
ceuvre par le délégataire ce qui a permis de fortement réduire le volume de pertes et ainsi le volume
mis en distributicon.

Les volumes de VEG livrés via I'interconnexion de Ia Brie-Boisée ont fortement augmentés entre 2021
et 2022,

La consommaticn en eau semble avoir augmentée de 81 944 m?/an depuis 2013 pour se maintenir
depuis lors aux environs de 1 100 G0C m¥/an.

3.1 Réseau AEP du Syndicat

Comme indigué en introduction, les réseaux de distribution AEP du SMIAEP délivrent de I'eau
potable 3 5 communes adhérentes qui sont les suivantes :

- Gretz-Armainvilliers
- Tournan-en-Brie
- Liverdy-en-Brie
- Presles-en-Brie
- Courguetaine
L'exploitation des ouvrages et des réseaux est réalisée par I'exploitant SUEZ Eau France, dent les
lacaux sont demiciliés & I'adresse suivante :
SUEZ Eau France
Agence de Brie-Comte-Robert
5, rue de Villemeneux
77170 BRIE-COMTE-ROBERT

3.11 Presentation du réseau de distribution AEP du SMIAEP :

Le réseau du SMIAEP est constitué de 125,25 kml de canalisations AEP, La répartition du linéaire

ﬁ SMIAEP
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de réseau d’eau potable en fonction des communes desservie est présenté dans le graphique ci-
dessous :

Linéaire de canalisations AEP cumulé (kmi)

bl A SR VY R VS R N |
¥R st ) R e N e (o I o

Linéaire du réseau (kml)
=
o

Le réseau du SMIAEP est vieillissant et d’dge moyen 57 ans. Prés de 30% du linéaire de réseau a été

posé avant 1936.

Le graphique ci-dessous présente la répartition du linéaire de canalisations en fonction de I'année de

pose :

Linéaire de canalisation posé en fonction de l'année de pose (ml)
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Figure 2 Répartition du finéajre du réseau en fonction de P'année de pose
Le réseau du SMIAEP est de diamétre relativement important du fait des besoins en eau de la
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défanse incendie et de la nécessité de réduire les pertes de charge hydraulique du fait d’une
distribution sur des linéaires trés étendus a partir des réservoirs. Le diamétre moyen du réseau
est de 136 mm {hors linéaire de DN inconnu).

Le linéaire de diamétre nominal inconnu est relativement faible et est de 598 ml. Le Schéma
Directeur devra proposer un programme d’action (sondages,...} permettant sur plusieurs années
de lever I'iniégralité de ces inconnues,

Le graphique ci-dessous présente la répartition du linéaire de canalisation AEP du SMIAEP en
fonction du DN :

Linéaire de canalisation AEP en fonction du DN

25000
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15000
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= alb.ndnll.]
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& qS’ 09' ﬂ?’ ® P @@ '\°
o

L

DN canalisations
Figure 3 Réportition du finéaire du réseau en fonction des diagmétres nominaux

La fonte ductile constitue le matériau principal du réseau du SMIAEP, ce matériau robuste
posseéde une longue durée de vie ce qui en permet une plus longue durée d’exploitation. De plus
ce type de matériau est trés favorable a la recherche de fuite au moyen d’eéquipements
électroacoustiques.

Les matériaux métalliques {fonte grise, fonte ductile, acier) représentent 49% du linéaire total
du réseau soit 61,7 kml. Les matériaux plastiques quant & eux représentent 39% du linéaire du
réseau soit 49,1 kml.

La fonte grise et I'amiante-ciment sont des matériaux sensibles qui peuvent s’avérer cassants
suivant les contraintes mécaniques internes et externes s'appliquant aux canalisations. Le
linéaire de fonte grise du réseau du SMIAEP est de 3 kml tandis que le linéaire d’amiante-ciment
est de 12,5 kml.
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Répartition du linéaire de canalisations en fonction des matériaux
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Figure 4 Répartition du findoire du résequ en fonction des matériaux

3.1.2 Sectorisation du réseau de distribution AEP du SMIAEP :

Le réseau AEP du SMIAEP est actuellement sectorisé et découpé en 8 secteurs de distribution.

14 peints de mesures sont répartis sur le réseau et permettent de mesurer les flux entrants et
sortants des secteurs de distribution.

La cartographie ci-dessous présente |a sectorisation actuelle du réseau AEP du SMIAEP :
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Figure 5 Cartographie de Ja sectorisation du résequ d'eau potable du SMIAEP

3.1.3  QOuvrages de stockage

3.1.3.1 Bdche de Gretz

La station de reprise de Gretz fait partie du réseau de Gros Transport vers les collectivités de la Brie
Centrale.

Cette station se compose par deux baches de stockage de 1 200 m? {total 2 400 m?) et de deux groupes
de pompage distincts qui alimentent :
+ Le réseau de distribution du SMIAEP de la région de Tournan (chateaux d’eau de Gretz,
Tournan, Presles et Courquetaine ainsi que la commune de Liverdy).

s Leréseau de transport vers |a Brie Centrale.

Le groupe de pompage est composé de trois pompes associées avec un mode de fonctionnement 2+1.

SMIAEP
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Ces pompes sont utilisées avec un débit unitaire théorique de 126 m*/h par pompe & 52 m de HMT.
Ci-dessous sont présentés les synoptigques TOPKAPI de la bache de Gretz et du SMIAEP deTournan.

SMIAEP
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Schéma synoptique du réseau AEP du SMIAEP
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En considérant que la meitié du stockage de la bache de Gretz (1 200 m3) est dédiée au réseau de
distribution du SMIAEP et l'autre moitié au second trongen du réseau de Gros Transport (Brie
Centrale), on peut considérer que |a capacité de stockage totale dédiée au SMIAEP de Tournan-en-Brie
est de 2690 m3.

3.1.3.2  Surpresseur

En plus de la station de pompage de la biche de Gretz, un surpresseur en ligne situé sur la commune
de Courquetaine, sert a alimenter le chateau d’eau du méme nom.

3.1.3.3 Fquipements divers
Le tableau suivant récapitule les autres équipements divers du réseau en 2022 {base SIG}.

- Type d'équipement Nombre
Débitmeétres achat/vente d'eau et sectorisation 23
Clappets 7
Détendeurs/Stabilisateurs 4
Hydrants (boucheé et poteau;( incendies.}- - Hors contrat LDE 272
Vannes 842
B N Vidanges, purges, ventouses 694 |
SMIAEP
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3.2 Laressource en eau

L’eau provient de la liaison Seine Amont Marne et est achetée en gros par le Syndicat au niveau de la
bache de Gretz. Cette eau est produite dans les usines de traitement o’Eau du Sud Parisien a partir
d’eau de surface : principalement de I'usine de Morsang-sur-Seine et en partie des usines de
Champigny Nord et Vigneux-sur-Seine.

4 Nombre d’abonnés et population desservie

Les abonnés domestiques et assimiles sont ceux redevables a I'agence de I'eau au litre de la pollution
de I'eau d'origine domestique en application de I'article L213-10-3 du Code de I'environnement. Est ici
considérée comme un habitant desservi toute personne - y compris les résidents saisonniers -
domiciliée dans une zone ol il existe & proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur
laquelle elle est ou peut étre raccordée.

Le service public d’eau potable dessert 6 089 abonnés au 31/12/2022 (6005 au 31/12/2021). La densité
linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 48,63
abonnés/km au 31/12/2022 (47,01 abonnés/km au 31/12/2021}.

Le nombre d’habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est
de 3,45 habitants/abonné au 31/12/2022 (3,59 habitants/abonné au 31/12/2021).

la consommation moyenne par abonné {consommation moyenne annuelle domestique + non
domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 189,64 m?*/abonné au 31/12/2022. {189,64
m?/abonné au 31/12/2021).

Nombre d'abonnés

6200

6100

6000

5900

5800

5700

Nombre d'abonnés

5600
5500

5400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

e AL ONNES

Figure 6 Evolution du nombre des abonngs

5 Lesvolumes

Le volume importé est de 1 389 299 m® en 2022, soit une baisse de -4,0% par rapport allannée
d'avant. Les volumes facturés sont de 1 054 497 m? (-7,4% par rapport a I'année 2021). Les pertes en
volumes sont estimées 3 248 163 m?, scit une baisse de 25,3% par rapport a I'année précédente.
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Fournisseur VYolume acheté Volume acheté Variation des Indice de
durant l'exercice durant |'exercice volumes achetés | protection de
2021 (m?) 2022 (m?) {en %) la ressource
2022

Fournisseur Volume vendu Volume vendu Variation en
durant I'exercice durant l'exercice %
2021(nﬁ} 2022(n1}

Total vendu aux abonnes (V?) 1100 409 1103 510

Exercice 2021 {m?) Exercice 2022 Variation en
(m3) %

Volume consommation sans comptage 4550 4 550 0%
(V8)

Volume consommé autorisé
1130000
1110000
1090000
1070000
1050000

1030000

volume (m3)

10100030

980000

970000

50000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

=@=—Y/clurme consommé autorisé (m3}

Figure 7 Evofution des volumes consommes autorisés

5.1 Indicateurs de performance de réseau

5.1.1 Rendement du réseau de distribution (P104 3)
Le rendement du réseau de distribution permet de connaitre la part des volumes introduits dans le
réseau de distribution qui est consommée ou vendue 4 un autre service. Sa valeur et son évolution
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sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. Le rendement
du réseau de distribution se calcul ainsi :

Ve + 15
*

Rendement de résequ = ————
Vi+ 1,

100

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution {appelé également
rendement primaire du réseau) vaut :

part du volume vendu parmi le volume mis en distribution = -F_—'
4

V¥7)/365xLongueur du réseau
{m?/jour/km)

Rendement du réseau de distribution

- e e o
W= eoun

=
=l

o |
[y

Rendement du réseau (%)
e |
wn

o
R e

jaal
un

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

=l Rendement du réseau de distribution {25)

Figure B Evolution du rendement du réseau d'eau potable

Une diminution de 25,3% en volumes de pertes en réseau et du volume non compté permettent au

rendement de remonter a 82% pour I'année 2022, contre 77% pour I'année précédente. Une tendance
depuis les deux derniéres années.

51.2 Indice linéaire des volumes non-comptés (P105.3)
Cet indicateur permet de connaltre, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution gqui ne
font pas I'objet d’'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont

le reflet du dépioiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de
V'efficacité de la gestion du réseau.

Vy—Vy

Indice linéaire des volumes non comptés = - ——— -
P 365 * [inéaire du réseuu de desserte

SMIAEP

sigion TOLTAON ="
gy K 0=\

SWIRER DE LA REGION DE TOURNAN TIT220)

188



[”

2023
RAPPORT DU PRESIDENT SUR LA QUALITE BU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTARLE

Pour I'année 2022, I'indice linéaire des volumes non-comptés est en baisse et est de 5,56 m? fj/km
{contre 7,42m3 /j/km en 2021).

5.1.3 Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaitre, par km de réseau, |a part des volumes mis en distribution qui ne
sont pas consommeés sur le périmétre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part
de |a politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées

pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les
abonnés.

Va — Ve
365 «* linéalre du réseau de desserte

Indice linéaire des pertes en réseau =

Pour I'année 2022, I'indice lindaire des pertes est de 5,43 m3/j/km (7,28 en 2021). Aprés une
augmentation continue entre 2015 et 2020, 'indice lindaire des pertes a connu deux baisses

successives importentes durant les deux années précédentes. |l est & rappeler que la sectorisation de
Fensemble des réseaux du SMIAEP a été opérationnelle depuis

Indice linéaire des pertes
11

10

Indice lindaire des pertes (m3/]/km)

2010 2011 2012 2033 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

=f=—indice lingaire des pertes

Figure 9 Evolution de I'fLP

Des actions ont été entreprises afin d’améliorer I'indice linéaire des pertes. La sectorisation réalisée
en 2020 a contribué a I'amélioration du rendement et a I'optimisation de la recherche de fuite,
améliorant ainsi I'indice linéaire des pertes.
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5.2 Bilan des volumes mis en ceuvre dans cycle de I'eau potable en 2022

Consommatio
comptabilisées (V7)
1103 510 m?

Volume de-service (V9)

Volume consonimé
autorisé {V6) 1 109 405m?

Pertes (V5) 248 163 m?
.
Exportations (v3) 31 731
mil

6 Les faits marguants de 2022

Les faits marquants cette année 2022 sont les suivants :

ol

- Baisse du nombre de fuites réseau {-27,3%) et branchements (-18,8%) contre une baisse de
20,3% dans le linéaire de réseau ausculté,

- Une augmentation de 242,7% dans les volumes dégrévés.
485 436 euros de dépenses comptabilisées dans le renouvellement et |a réhabilitation des
réseaux.

- 100 % de conformité sur les analyses physico-chimiques et bactériologiques.

7 lescompteurs

{’age moyen du parc des compteurs est relativement élevé. La pyramide des dges des compteurs n’est
pas satisfaisante,

A SMIAEP
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Age moyen du parc compteur
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Figure 10 Age du parc compleur

En effet il subsiste beaucoup de compteurs de plus de 12 ans (2011 et avant). Le rythme actuel de
renouvellement des compteurs est trop faible {23% des compteurs renouvelés dans les 5 derniéres
années:

Renouvellement des compteurs
700

600

o
=]
o

F-Y
o
=

Nombre de compteurs

300
' 200
Frieal
; IR m B g

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2422

Figure 11 Renouvellement des compteurs par annde

Pour permettre une épuration de ces compteurs anciens. L’attention du délégataire devra étre attirée
sur ce point afin de retrouver une pyramide des dges des compteurs conforme aux prescriptions
réglementaires.
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93,2 % des compteurs clients ont un diameétre inférieur ou égal au DN 15mm. Grace a une
digitalisation du graphigue présenté par la délégataire dans le RAD 2022, il a été releve ce qui suit {des
incertitudes sont & préveir sur ces chiffres provenant d'une digitalisation) :

- 111 compteurs de DN inférieur ou égal au DN 15 mm ont un 3ge supérieur a 25 ans ce qui est non
conforme au contrat DSP.

- 54 compteurs de DN compris entre 20 et 40 mm ont un age supérieur a 15 ans : le contrat DSP prévoit
que les compteurs de DN 20 aient un dge maximal de 20 ans et ceux en DN30 et 40 soient rerouvelés
tous les 15 ans.

-125 compteurs de DN compris entre 20 et 40 ont un age compris entre 10 et 14 ans 1 ces compteurs
doivent &ire renouvelés.

- 1129 compteurs de DN inférieur ou égal au DN 15mm ont un age compris entre 20 et 25 ans : ces
compteurs doivent étre renouvelés dans les prochaines années.

8 Interventions pour fuites

13 fuites sur canalisation {14 en 2021}, 8 sur accessoires {11 en 2021) et 13 {16 en 2021) sur
branchements ont été réparées en 2022. En 2021, une diminution de 20,3% d’intervention pour fuite
par rapport & I'année précédente est notée accompagnee d’une nette amélioration du rendement du
réseau.

9 Branchements en plomb

Il n'existe plus a ce jour sur le périméire du syndicat de branchements en plomb connus.

10 Les contrdles régiementaires

10.1 Lavage de réservoirs

Conformément a la réglementation, les 4 réservoirs ont été nettoyés entre mai et novembre de
Fannée 2022.

10.2 Contréles électrigues
Les armoires Basse tension des 4 réservoirs et du suppresseur de Villepatour ont été contrélées entre
mars et avril 2022,

11 Les travaux
11.1 Les travaux neufs du délégataire
Le délégataire n'a pas réalisé de travaux neufs durant 'exercice de 2022.

11.2 Travaux de rencuvellement réalisés par le délégataire

11.2.1 Renouvellement sur installation {Garantie)
Le délégataire a procédé au renouvellement des deux surpresseurs de Ceurquetaine et de armoire
électrique des deux surpresseurs en 2022.

Uéchelle de ia cuve du réservoir de Gretz Armainvilliers a également été renouvelée en 2022.

11.2.2 Surle réseau
En 2022, des travaux de renouvellement ont été réalisés sur les réseaux du SMIAEP pour un montant
total de 347 067 euros.
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11.2.3 Sur les branchements

En 2022, des branchements ont été renouvelés pour un montant de 30 317 euros. Le délégataire
devra apporter des informations supplémentaires sur le nombre et les situations de ces
branchements,

11.2.4 Sur les compteurs
En 2022, 660 compteurs ont été renouvelé ;

-619 compteurs BN 12 2 15 mm ;
- 38 compteurs DN 20 a2 40 mm ;
-3 compteurs DN > 40 mm.

Le montant de ces rencuvellements est de 98 095 euros.

12 Les recommandations. A prévoir
Les recommandations pour I'année 2022 sont les suivantes :

- Poursuite des campagnes de recherche de fuite ;
Plan de rencuvellement des canalisations ;

- Plan de renouvellement des compteurs ;
Suivi de la sectorisation et des tragueurs de fuites, car celle-ci affiche clairement une utilité
considérable dans le but d’amélicrer les performance du réseau d’eau potable du SMIAEP.

13 La gualité de I'eau

13.1 Qualité bactérioclogique
Ueau distribuée en 2022 a été d'une trés bonne qualité bactériologique avec aucune
analyse bactériologique non conforme avec un taux de conformité de 100%.

13.2 Qualité physico-chimigue
Ueau distribuée en 2022 a été d'une trés bonne qualité physico-chimique avec aucune
analyse bactériologique non conforme.

3 Gestion patrimoniale

La définition la plus communément admise pour la gestion patrimoniale est celle de i'Agence de
Protection de I'Environnement (EPA} : « [a gestion du patrimoine un processus de planification qui
assure la meilleure valeur des immabilisations et permet de dégager les ressources financiéres
nécessaires pour leur réhabilitation et leur remplacement ».

En outre, [a gestion patrimoniale est la capacité 3

¢ Connaitre son patrimoine technique

* Identifier les dysfonctionnements - |a sectorisation

= Planifier au mieux les co(its - dégager les ressources financiéres

Dans le cadre de la loi de Grenelie 2 la gestion patrimoniale des installations d’eau et
tfassainissement constitue un enjeu majeur. I} s’inscrit dans le plan national d’adaptation au
changement climatique de 2011 qui prévoit 20% d’économie d’eau sur les prélévements d'ici 2020,

Ny
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Objectifs de la loi de Grenelle 2 et du décret d’application de P article 161 publié le 27 janvier 2012
sont les suivants :

- Inciter les collectivités & mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux d’eau
- Engager des actions afin de limiter le taux de perte & 15% sur les réseaux urbains

Obligations réglementaires

Le décret du 27 janvier 2012 {« limitation des pertes en eau sur les réseaux ») précise que sous peine
d'un doublement de !a redevance de prélévement, & 'échéance du 31 décembre 2017, les
collectivités doivent :

- Etablir un descriptif détaillé des réseaux d’eau et d'assainissement
- Définir et mettre en ceuvre un plan d'action destiné & la réduction des pertes d'eau pour les
réseaux dont le taux de perte est supérieur au seufl défini par le décret d'application.

A ce titre, I'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux devient un enjeu majeur
pour les collectivités et constituera dés la fin de 'année 2015 un clément d'appréciation des
financeurs. Le SMIAEP doit mettre en ceuvre une gestion patrimoniale des réseaux pour s'assurer la
pérennité de ses financements.

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013
(indice modifié par arrété du 2 décembre 2013}. De nouvelles modalités de calcul ayant été définies.
Les valeurs d'indice affichées a partir de I'exercice 2013 ne doivent pas étre comparées a celles des
exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer gue le
service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné a I'article
D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.

La valeur de I'indice est obtenue en faisant la scmme des points indiqués dans les parties A, Bet C
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points
des pians de réseaux (partie A) sont acquis.

- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C} ne
sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de I'ensemble plans des réseaux et
inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.
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Partie

Partie & : Flan des réseawnc

Descriptif

VP 238 - Existence d'un plan des reseaux mentionnant la localsafion des
cuvTages principsux (ouviege da captage, stafion de traitament, station
de pornpage, reservair) et des disposilifs de mesures (10 poinis)

Partie A : Plan des réseaux

Fartie B : Inventaire des reseaunt

10

YP_ 237 - Exisience et mse en oeuvre dune procédure de mise & jois, au
maéns chaque année, du plan des réseaux pour les extensions,
réhabilitations et renguvedlements de réseaux (en Febsence de ravaax,

VP 238 et VP.240 avec VP.238 - Dxistence dfun inventaire des réseaux
avec mention, pour tous Jes rongons représentas sur le pisn, du lindaire,
de ta catégorie de Fouviage et de la précision des informations

narlnnranhu:ues et VP.240 - hlise & jour snnuelie de limantaire des
résesux & partir fune procadure formalisée pour les informations
suivantes relatives aux troncens de résesux | linéaie, catéporie
d'ouvmape, précisian carographigque, matérisux et diamétres {0 e 10 gis
en fonclion de YP.238, VP 239 et WP 240)

Partie B : Inventaire des réseaun

10

VP 239 - Pourcentage du inaime de réseau pour equel linventeire des
résesux mentionne jes matériaux et dieviétres (1 & § points sous
conditions |

Inventaine des raseawu

Partie B :

Partie G : Autres elaments de
cennaissance et de gestion des résesux

VP 242 - Locelisalion des ouvrages annexes {vannes de sectionnement,

VP 241 - Pourcentage du linesime :Ie reseau pour fequel linventaire des
resenw: menbicnne is date o ta peri B mts

ventouses, purges, Pl,._} ef des servibudes de résensix sur le plan des

résesix {10 points)

12

10

Partie G : Autres elaments da
conneissance ef de gestian des résenux

WP.243 - Inventsira nés & jeur, alk moins chague annee, des pompes et
énuipements electromécaniques exiEstants sur les ouvwages de stockage
et de distribution (en Fabsence de medifications, la mise 3 jour est
cansidéée comme effectuée} (10 painis)

10

Partie C : Autres alaments da
cennaissance et de gestion des Fsesux

Y¥P_244 - Localisation des branchements sur fe plan des resesux (10
points)

10

Partie C : Autres elements de
conneissance ef de gestion des résepux

VP 245 - Pour chaque brenchement, caractéristiques du ou des
compieurs deau incluant (s néférence du camet métrologigue et la date
de pose du compleur {10 poinls)

10

Psilie G : Auires eléemants de
conneissance et de geston des résegux

WP.248 - dentification des secteurs de recherches de pertes d™esu par
les 1ésesux, date i nature des reparations effectuées {10 points)

Partie C : Autres élemenis de

cenneissance et de gestion des réseaux.

10

WP.247 - Localisation & jour des autres indervendions sur le resesu
{reparations, purges, iravauy de rensuvellemerdt, ete.) {10 paints)

Parlie C : Autres gléments de
conneissance et de gestion des réseaux

VP 248 - Exstence ef mise en oeuvre d™un programme plurianniel de
renouveliement des canalisalions (programme detalle assorti d"un

estimatif gortant sur au moins 3 ans) [10 points)

Partie C : Autres éléments de

connaissance ef de gestion des réseaux

VP.240 - Existence ef mise sn oeuvre diune modélisalion dos resesw
SUF U Moins la moitié du lintaire de reseaux {5 points)

Lindice actuel est de 112/120 ce qui est trés satisfaisant. Des recherches supplémentaires sur 'age
des canalisations doivent &tre réaiisées par le délégataire et une modélisation des réseaux sur au
moins la moitié du linéaire de réseaux pourrait tre envisagée.

On pourra aussi noter gue parmi les outils patrimoniaux & mettre en ceuvre sur le syndicat la
modélisation du réseau serait un outil trés utile.

Modélisation et gestion patrimoniale des ouvrages sont les 2 éléments & mettre en ceuvre dans les

années futures.
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4 Problématique du Chlorure de Vinyle Monomere

La directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative & la gualité des Eaux Destinées a la
Consommation Humaines {(EDCH) limite 4 0,5 pg/L la teneur de Peau en Chlorure de Vinyle
Monomére {CVM) résiduel du polychlorure de vinyle {PVC). La Directive Européenne transposée en
droit francais par le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 ne prévoit pas de mesure analytique
de ce paramétre dans 'eau, sauf lors de circonstances particuliéres {pollution d’une ressource en eau
d’crigine industrielle, réalisation de campagnes de mesures spécifiques, etc.).

Pour assurer I'efficacité des analyses, 'ARS a édicté des instructions précises sur les modalités
de surveillance des CVM avec le :

Repérage des canalisations  risques a I'échelle du réseau de distribution de la collectivité

- 'adaptation du contrdle sanitaire
La gestion des risques sanitaires liés aux dépassemenits de la limite de qualité au robinet
{mesures correctives, le cas échéant, restriction de consommation et mesure de long terme).

L'absence de données patrimoniales est ici aussi un probléme. Les C¥M étant principalement
issus des PVC posés avant 1980. Le besoin en analyse patrimoniale est ici aussi renforce.

Les données patrimoniales indiquent que 23,39 kml de réseaux sont en PVC, mais cette donnée doit
étre couplée a I'dge des canalisations pour cibler le programme d’analyse sur réseaux PVC
antérieures 3 1980. Des compléments devront &tre apportés par le délégataire sur ce point précis.
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5 Gestion clientele

Quelgues chiffres significatifs pour cette année ;

1,47 % d'impayés sur les factures de 2022
- Untaux de réclamation de 14,6 pour 1000 abonnés {contre 16 en 2021)

Le taux d’'impayés pour 'année précédente est de 1,4%. L'impact des lois Brottes et Warsmann se
fait sentir. Les colts de recouvrement vont fortement augmenter dans les années 4 venir. Cec
constitue un risque d’augmentation générale du prix de I'eau {2,43€/m? en 2020 contre 2,50€/m? en
2021) et pour les finances des services d’eau.
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6 Analyse financiére

1 Facture 120 m3 au 25/01/2023

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle a la consommation de I'abonng,
et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement,
location compteur, etc.).

Les tarifs applicables au 25/01/2023 dans la commune de Courquetaine sont les suivants :

Tarifs Au Ay
01/01/2022 25/01/2023

. Abonnement DN__ ——
— 0093|009 ¢m3
Part du delegatalre

Abonnement y compris Iocatmn du 40,60 £ 42,32 €
compteur

L5643 | 15747 /s

Les tarifs applicables au 25/01/2023 pour une consommation d'un ménage de référence selon
IINSEE (120 m3/an) sont présentés ci-dessous :

SMIAEP
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Facture type 1 Au01/01/2022 en £ l Au 25/01/2023 en £ Variationen %
Part de la collectivité
Part fixe annuelle 0 0 W
Part proporticnnelle 10,8 10,8 0,0%
Montant HT de |
ontan de \a facture de ]:20 10,8 10,8 0,0%
m3 revenant a la collectivité
Part du délégataire {en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 40,60 42,32 4,2%
Part propertionnelle 175,97 188,96 7,4%
Montant HT de la facture de 120
sl CEMIEIGS 216,29 231,28 6,9%
m3 revenant au délégataire
Taxes et redevances
Redevance pour prélévement sur
la ressource en eau {Agence de 5.4 4.2 0,0%
l'eau)
Rede?va nce de poilutloln 50,4 50,4 0,0%
domestique {Agence de I'eau)
VNF Préléevement : ... 1,44 1,44 0,0%
Autre: ...
TVA 20,75 21,49 3,5%
Montant des t t redevances
ontant des taxes e 77,69 77,53 7.6%
pour 120 m3

La part syndicale reste inchangée. Le prix au m3 pour 120 m3 de consommation au 25/01/2023
s'établi a 3,14850 €/m3 en augmentation sur une facture 120m3 pour la commune de Courguetaine.
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2 Compte annuel de résultat d'exploitation

L'explcitant a présenté en 2022 une nouvelle forme pour le Compte Annuel de Résultat en separant
la partie Brie Centrale de |a partie SMIAEP de Tounan.

2.1 Les produits
Les produits ont baissé de 3,1 % par rapport a 'année 2021,

Cette baisse se traduit par :

La baisse des produits d’exploitations (-2,6%) ;

- la baisse des produits des Collectivités et autres organismes {-5,1%)
L’augmentation produits des travaux {+0,3%) ;

- La baisse des produits accessoires {-1,3%).

2.2 Les charges du service
Les charges ont baissé de 3,1% par rappert a I'année précédente.

Les postes pour lesquels une augmentation significative est observée sont :

Les achats d’eau ;
- La sous-traitance, matiére et fourniture ;
- L& contribution aux services centraux et recherche ;
- Les charges relatives aux collectivités et organismes publics ;
- Les pertes sur créances irrécouvrables et contentieux de recouvrement,

Au total le contrat, dans sa seconde année d’exercice est déficitaire de -293,12 k€ contre -238,4 k€
en 2021.

2.3 Lesinvestissements contractuels
Le montant global des investissements de renouvellement de 2022 s'éléve 4 485 436,00 €, pour, 377
671,51 €en 2021.

Les répartitions se présentent de la maniére suivante :

Installations : 9 955,06 €;
- Réseaux: 347 067,80 £ ;
- Branchements : 3031740 € ;
- Compteurs : 98 095,74 €.

SMIAEP :
= slouton <0

SMIAEF DELA REGIOH DE TOURRAN (172201

193



29

2023

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAL POTABLE

7 Indicateurs de performance du service

Estimation du nombre d'habitarts desservis (1) 21586 |

D101.0 21 020 | Nombre
T Prix TTC du service au m® pour 120 m? - | 2.69057 c
D02 Grelz-Armainvilliers — Liverdy-en Brie el Praslas-an-Bria ZEDEET ;é;g%so?: TTC/m®

Courgualaine !

Tournan-an-Hrig

| Taux de conformité des prélévements sur les eaux distribuges

P101.4 réalisés au titre du contrdle sanitaire par rapport aux limites de 100-| 100 | %

qualité pour ce qui concerne la microbiologie (2)

“Taux de conformité des prélevements sur les eaux distribuées ’
P102 1 realisés au titre du contrile sanitaire par rapport aux limites de 100 100 %

qualité pour ce gqui concerne les paramétres physico-chimigues {2)

' Indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux d'eau D

P103.2B 112 112 |de0a

potable

120
P104.3 Rendement du réseau de distribution [ 77,02 82,14 | %
| B - T 1

P105.3 Indice lingaire des volumes non comptés 742 5,56 | m¥kmy |
P106.3 | Indice linéaire de pertes en réseau 7.28 543 | m¥emi |
P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (1) 047 054 | %

Montant des abandons de créances ou des versements & un fond Euros
P10:9.0 de solidarité au titre de I'aide au paiement des factures d'eau des 0 0| parm®

personnes en situation de précarité (1} facturés

8

Conclusion

La qualité de I'exploitation s’est nettement améliorée en 2022, dans la continuité avec 'année
précédente. La sectorisation, qui prouve d'ores et déja toute son utilité dans I'amélioration des
performances du réseau, devra permettre de continuer d’améliorer I'efficacité des recherches de
fuites et donc le rendement du réseau. Le renouvellement effectué par le délégataire, insuffisant
jusgu’en 2016, a été important entre 2018 et 2021. Le renouvellement des compteurs a été plus
important en 2022 comparé aux années précédentes, un bon taux de renouvellement du parc
compteur et donc un age moyen plus jeune permettra de réduire les incertitudes liées aux mesures
des compteurs vieillissants et donc de réduire la marge d’erreur dans le calcul des volumes
consommés.
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